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TURBINA EIXO 1 - CARACTERÍSTICAS DO GRUPO GERADOR APROVEITAMENTO DA CAIXA ESPIRAL E TUBO DE SUCÇÃO EXISTENTE 1. TURBINA TIPO KAPLAN, DUPLA REGULAÇÃO TURBINA TIPO KAPLAN, DUPLA REGULAÇÃO 2. EIXO VERTICAL EIXO VERTICAL 3. CAIXA ESPIRAL DE AÇO CAIXA ESPIRAL DE AÇO 4. NA. MONTANTE:  711,00 M NA. MONTANTE:  711,00 M 711,00 M 5. NA. JUSANTE:  693,53 M NA. JUSANTE:  693,53 M 693,53 M 6. QUEDA LÍQUIDA NOMINAL/DE PROJETO:  17,47 -1 (PERDA) = 16,47 M QUEDA LÍQUIDA NOMINAL/DE PROJETO:  17,47 -1 (PERDA) = 16,47 M 17,47 -1 (PERDA) = 16,47 M 7. POTÊNCIA NO EIXO DA TURBINA:  6000 KW POTÊNCIA NO EIXO DA TURBINA:  6000 KW 6000 KW 8. LINHA DE CENTRO DA TURBINA:  EL. 692,00 M (FIXO) LINHA DE CENTRO DA TURBINA:  EL. 692,00 M (FIXO) EL. 692,00 M (FIXO) 9. CAPACIDADE DO GERADOR:  6,7 MVA – 6 KV CAPACIDADE DO GERADOR:  6,7 MVA – 6 KV 6,7 MVA – 6 KV 6 KV 10. ROTAÇÃO SINCRONA:  240 RPM ROTAÇÃO SINCRONA:  240 RPM 240 RPM 11. ROTAÇÃO DE DISPARO:  613 RPMROTAÇÃO DE DISPARO:  613 RPM613 RPM
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1 - ALTERADA A GRADE NA TOMADA D'ÁGUA E INCLUIDO  TABELA DE CARACTERÍSTICAS DO GRUPO GERADOR. 
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